
Обозначение                указывает направление трубопровода.

Задняя сторона

Левая сторона Правая сторона
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Вентилятор

Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение

НагревОсушение
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Влево/вправо (вручную)

Паспортная табличка

Приемник сигнала
Индикатор работы
Индикатор таймера
Переключатель Включения/Выключения
внутреннего агрегата
Датчик температуры в помещении

Заслонка

Угол лопасти

Крепежные винты передней решетки

Клеммная колодка с клеммой заземления

Паспортная табличка

Расположенный внутри блока

Расположенный внутри блока
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Включая монтажную пластину

Расположенный внутри блока

50  MIN 50  MIN
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Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции

Зона обслуживания Зона обслуживания

Минимальное пространство для
прохождения воздуха

Расход воздуха в помещении
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Беспроводный пульт
дистанционного управления

(ARC480A11)

Передатчик сигналов
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Отверстие для заделываемого трубопровода
O80
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O12.7mm CuT

Outside length about 400mm

I.D. O14mm

O.D.O16mm

Connecting part

Outside length about 440mm

O6.4mm CuT

Outside length about 460mm

Жидкостная линия

Газовая трубка

Drain hose

Отверстие
O80

Стандартное расположение отверстий в стене
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360About mm

365About mm

450About mm

Жидкостная линия

Drain hose
Газовая трубка

186

Угол лопасти

FTX50-71KV

3D095754A


